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Programador EVOLUTION®:
Actualizando el firmware para versiones 2.0 y anteriores
Programador EVOLUTION®:
Actualizando el firmware para versiones 2.0 y anteriores

Retire la batería. Desconecte el cable plano.
Pulse y mantenga pulsadas las teclas de 

flecha ARRIBA y ABAJO y…

… vuelva a enchufar el cable 
plano.

El programador está ahora en el modo 
“BOOT LOAD” arranque del sistema. Inserte el dispositivo USB*.
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Siga este procedimiento para actualizar su programador EVOLUTION para que funcione con Smart Connect®.

*Consulte el Manual de Usuario del Programador EVOLUTION para cargar  el nuevo firmware en el USB.



El programador EVOLUTION ya 
está preparado para funcionar con 
Smart Connect.
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Desconecte el cable plano.
Vuelva a enchufar  

el cable plano.

Para ver un vídeo que demuestra el procedimiento de 
actualización del firmware, visite  
www.toro.com/evolution (US & Canada) 
www.toroevolution.com (internacional)Inserte la batería.Retire el dispositivo USB.
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Espere hasta que se le 
indique que apague la 
corriente eléctrica.


